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SEAPAL VALLARTA
COMITE DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 horas del dia 27 de
Junio de 2016, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, en la sala de Audiovisual,
ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Avila
Camacho, se procedié a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por
los proveedores participantes a la Licitacion SEAPAL N° 13/4245/2016. A
adquirirse con recursos propios. Denominado: ’

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE
TORNILLO DE RECIRCULACION DE LODOS DE 1000 LPS CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto
en los articulos 1, 11 y 55 de la ley de adquisiciones y enajenaciones del
Gobierno del Estado de Jalisco, asi como lo aplicable en las Politicas, Bases
y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de
Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores
interesados a participar a la Licitacion SEAPAL N° 13/4245/2016. A
comprarse con recursos propios. Denominado:

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE
TORNILLO DE RECIRCULACION DE LODOS DE 1000 LPS CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 3 de las bases, y con la
finalidad de llevar a cabo todas las aglaraciones referentes a la Licitacién
antes mencionado. / / _




RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ICO EQUIPOS SA DE CV
1.- ¢ Cuantas bombas de tornillo de Arquimedes de caracteristicas similares a la
del presente proceso; en ese periodo de 10 afios se debera comprobar de haber
fabricado?

R= Por lo menos 8 equipos de caracteristicas similares.
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Siendo las 09:15 Del dia y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta
junta aclaratoria.

Asi lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a
ésta reunién.

“La omisidn de firma por parte de alguno de los participantes no
invalidara el contenido ni los efectos de la presente acta”.
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L.A.E. EVI O SANTOS ALVARADO ERTO VELAZQUEZ
SECRETARIO EJEC O DEL COMITE DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. SANEAMIENTO
Y ENAJENA£ONES DEL SEAPAL VALLARTA SEAPAL VALLAR"I;A

L.A. HECTOR ADALBERTO GUZMAN VARGA$ LCP MANUEL
ENCARGADO DEPTO ADQUISICIONES Y ALMACEN CONT
SEAPAL VALLARTA
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Licitacion SEAPAL
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ANEXO 2

JUNTA ACLARATORIA
LICITACION SEAPAL 13/4245/2016 -

NOTAS ACLARATORIAS
Solo se aceptaran preguntas presentadas con este formato.
2 Las bases no estaran a discusién en la junta, el objetivo es EXCLUSIVAMENTE Ila aclaracién de las
dudas formuladas en este documento.
3 Este documento podra ser entregado en el “DOMICILIO” personalmente, a través de fax al 01 322 224
87 95 0 01 322 225 15 12 con atencién a la L. A HECTOR ADALBERTO GUZMAN VARGAS o al correo
electrénico hector.guzman@seapal.gob.mx Antes de las 10:00 horas del dia 23 de Junio del 20186.

-

Se recomienda confirmar la recepcion del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido
fuera de tiempo

ICOequipos, S.A. de C.V.
PERSONA FISICA O JURIDICA:

/
Manuel Carrijlo Valdez
REPRESENTANTE LEGAL
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NOTA: Favor de llenar a MAQUINA o en CéMPUTADORA

Del Anexo 1 de las presentes bases de esta licitacion SEAPAL 13/4245/2016 en el primer parrafo se lee:

| Solicitar experiencia comprobable de mas de 10 afios en la fabricacién de bombas tornillos de Arquimedes
de caracteristicas similares a la del presente proceso.

“|Pregunta: ;Cuantas bombas de tornillo de Arquimedes de caracteristicas similares a la del presente
proceso; en ese periodo de 10 afos se debera comprobar de haber fabricado?




