SEAPAL VALLARTA
COMITE DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:40 horas del dia 03 de
octubre del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, en la sala de Audiovisual,
ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Avila
Camacho, se procedi6 a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los
proveedores participantes a la Licitacién Puablica Local Sin Concurrencia
SEAPAL N.° LPLSC/245/99280/2019. A adquirirse con recursos propios.

Denominado:

BOMBAS SUMERGIBLES DE 103 LPS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS
BASES.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto
en el articulo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo
aplicable en las Politicas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones,
Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA,
convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la
Licitacion Publica Local Sin Concurrencia SEAPAL N.° LPLSC/245/99280/2019.

A comprarse ¢on recursos propios. Denominado:

BOMBAS SUMERGIBLES DE 103 LPS DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS
BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n® 12 de las bases, y con la
finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitacion

antes mencionado.

SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENTE SIBI SADE C

NN



1.- Para el tablero de control se requieren peras de nivel se Tienen que
suministrar o Seapal tienen en existencia?
No se requieren peras de hivel.

2.- Si fuera asi, cuantas peras se tienen que suministrar?
No se requieren peras de nivel.

3.- Se requiere el tablero de control duplex para simultanear o alternar.
Tablero de control sencilio para cada equipo de bombeo.

4.- O solo se va a suministrar el tablero de control con gabinete para

Cada bomba.
Tablero de control para cada equipo de bombeo.

5.- Requieren alarma auditiva o Unicamente visual?
No se requiere alarma auditiva, solo visual (luz piloto sobrecarga)

6.- Que tipo de proteccién requieren?
Interruptor principal, contactor, relevador sobrecarga.

NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

En cuanto a tablero electrénico, (El tablero electronico manejara un sistema

diplex o simplex?
Sistema Simple

En cuanto a tablero electrénico, ¢El tablero electrénico requiere de modulo

de alternado y simultaneado?
No requiere alternado ni simultaneidad

En cuanto a tablero electronico, ¢El tablero electrénico requiere de modulos

de humedad y temperatura?
No requiere modelos de temperatura y humedad

En cuanto al equipo de bombeo, con bases a los datos de operacién (gasto
y carga) ¢ Se puede ofertar un equipo de diferente potencia a solicitada?
Apegarse a la especificacion inicial, esto por reemplazo de equipo existente

En cuanto al equipo de bombeo ¢Se puede ofertar un equipo de diferente

marca a la solicitada?
Apegarse a |a especificacién inicial, esto por reemplazo de equipo existente



EMPRESAS QUE ASISTIERON:
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. Francisco Antonio Barajas Garcia
Siendo las 09:50 horas del dia y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta

aclaratoria.

Asi lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del SISTEMA DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunién.

“La omisién de firma por parte de alguno de los participantes no invalidara el contenido ni
los efectos de la

.C.P, GDALENA BAEZ JIMENEZ ING. JUAN RAMON BECERRA DUENAS
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