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COMITE/COMISION DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 20 de julio
del 2021, reunidos los miembros de la Comision de Adquisiciones del SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco.
Villa esquina Manuel Avila Camacho, se procedi6 a realizar Ja Junta de Aclaraciones
presentadas por los proveedores participantes a la Licitacién Publica Local, Sin
Concurrencia SEAPAL N. LPLSC/51/115750/2021. Denominado:

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, DE ACUERDO AL ANEXO 3
DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el articulo 63 de la ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a
participar a la Licitacién Piblica Local Sin Concurrencia SEAPAL N.

LPLSC/51/115750/2021. Denominado:

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, DE ACUERDO AL ANEXO 3
DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n2 12 de las bases, y con la finalidad
de lNevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitacién antes mencionado,
se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV
Con base a las especificaciones de la bomba sumergible para aguas negras en el
anexo 3: La bomba puede ser de otra marca cumpliendo la curva de operacién
especificada de 350 litros/segundo a una CDT de 25, sin que el cambio de marca
afécte la instalacion hidraulica ni las especificaciones de funcionamiento y
operacién?
No, favor de apegarse a las bases

EMPRESAS QUE ASISTIERON:



A/

NOMBRE REPRESENTANTE ;lﬁ/M/A/

PUMPS SUPLY COMPANY | ANGEL JAIRZINHO
SADECV CUELLAR OROZCO

\) W%
Modificacién a las bases: / / \

Se agrega las siguientes especificaciones

ANEXO 3
“ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO”

ESPECIFICACIONES
Accesorios de monitoreo y control:
Sistema de monitoreo MAS 801 (8230700)
MAS base Unit 811 (8230600)
HMI FOP 402 (8224800)

Siendo las 10:20 horas del dia y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta
aclaratoria.

Asi lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,

JALISCO vy los que asistieron a esta reunion.

“La omision de firma por parte de alguno de los participantes no invalidara el contenido ni
los efectos de la presente acta”.

C.P. SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN C. FORTINO GARCIA AMARAL
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